
COMUNE PUNTO PRELIEVO DATA Alachlor Aldrin alfa HCH (esaclorocicloesano) Alluminio totale (Al) Ametrina Antimonio totale (Sb) Antiparassitari totali Arsenico totale (As) Aspetto Atrazina Attività alfa-totale Attività beta-totale Bario Batteri coliformi a 37°C Benzene Benzo(a)pirene Benzo(b)fluorantene Benzo(ghi)perilene Benzo(k)fluorantene beta HCH (esaclorocicloesano) Boro totale Bromoformio (Tribromometano) Cadmio totale (Cd) Calcio Chlorpiriphos Cianazina Cianuri totali (CN) Clordano Clorito Cloro residuo totale Cloroformio (CHCL3) Cloruri Cloruro di vinile (conteggio della concentraz. monomerica residua) Clostridium perfrigens (spore comprese) Cobalto totale (Co) Conducibilità elettrica specifica a 20 °C. Conteggio delle colonie a 22°C Cromo totale DDT (isomeri e metaboliti) Desetilatrazina Desetilterbutilazina Dibromoclorometano Diclorobromometano Dieldrin Durezza Totale Endosulfano (miscela isomeri alfa, beta e solfato) Endrin Enterococchi Eptacloro Esaclorobenzene (HCB) Esaclorocicloesano (isomeri) (HCH's) Escherichia coli Escherichia coli (MPN) Ferro totale (Fe) Fluoruri HFPO-DA (Perfluoro 2-Propoxy-Propanoic Acid) Idrocarburi Policiclici Aromatici (PAH) Indeno(123-cd)pirene Ione ammonio (NH4) Isodrin Lindano Magnesio Malathion Manganese totale (Mn) Mercurio totale (Hg) Metolachlor Molinate Nichel totale (Ni) Nitrati (NO3) Nitriti (NO2) Ossidabilità Kubel (O2) Oxadiazon Pendimetalin pH Piombo totale (Pb) Potassio Prometrina Pseudomonas aeruginosa Rame totale (Cu) Rn 222 Salmonelle in 1000ml Selenio totale (Se) Simazina Sodio (Na) Solfati (SO4) Staphylococcus aureus Terbutilazina Terbutrina Tetracloroetilene e tricloroetilene (somma) Tetracloroetilene (Percloroetilene) (C2Cl4) Tetracloruro di carbonio (Tetraclorometano) CCl4 Trialometani totale Tricloroetilene (Trielina) (C2HCl3) Triclorofluorometano Trifluralin Vanadio totale (V) Zinco totale (Zn) 1,1,1 Tricloroetano 1,2 Dicloroetano Conclusioni biologia Conclusioni chimica

µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l NESSUNA µg/l Bq/kg Bq/kg µg/l UFC/100ml µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l µg/l µg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l µg/l mg/l µg/l UFC/100ml µg/l µS/cm UFC/ml µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l gradi F. µg/l µg/l UFC/100ml µg/l µg/l µg/l UFC/100ml MPN/100ml µg/l mg/l ng/l µg/l µg/l mg/l µg/l µg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l mg/l mg/l µg/l µg/l pH µg/l mg/l µg/l UFC/100ml µg/l Bq/kg testo µg/l µg/l mg/l mg/l UFC/250ml µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l NESSUNA NESSUNA

ROSA' SCUOLA MATERNA NS DI LOURDES - ACQUA MISTA (P.S. PIETRO+ACQ. CONS. DEL GR.) 09/01/2019 limpido-inodore 0 2 230 0 0 <20 <0.10 3 <0.05 7.7 5 I VALORI DEI PARAMETRI ANALIZZATI SONO CONFORMI AI LIMITI STABILITI DAL D. Lgs. n. 31/2001 e s.m.i. I VALORI DEI PARAMETRI ANALIZZATI SONO CONFORMI AI LIMITI STABILITI DAL D. Lgs. n. 31/2001 e s.m.i.

ROSA' BAR PASTICCERIA SACCONE-ACQUA MISTA(P. CAPOLUOGO+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3 09/01/2019 limpido-inodore 0 2 222 0 0 <20 <0.10 3 <0.05 7.8 5 I VALORI DEI PARAMETRI ANALIZZATI SONO CONFORMI AI LIMITI STABILITI DAL D. Lgs. n. 31/2001 e s.m.i. I VALORI DEI PARAMETRI ANALIZZATI SONO CONFORMI AI LIMITI STABILITI DAL D. Lgs. n. 31/2001 e s.m.i.

ROSA' BAR NEW JO-KER - ACQUA MISTA(P. CROCERONE+ACQ.CONS.DEL GR.)P. S. CROCE 3 09/01/2019 limpido-inodore 0 5 304 0 0 <20 <0.10 10 <0.05 7.4 17 I VALORI DEI PARAMETRI ANALIZZATI SONO CONFORMI AI LIMITI STABILITI DAL D. Lgs. n. 31/2001 e s.m.i. I VALORI DEI PARAMETRI ANALIZZATI SONO CONFORMI AI LIMITI STABILITI DAL D. Lgs. n. 31/2001 e s.m.i.

ROSA' BAR PASTICCERIA SACCONE-ACQUA MISTA(P. CAPOLUOGO+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3 06/02/2019 <0.05 <0.03 <0.05 3 <0.05 <2 <2 limpido, inodore <0.05 42 0 <1 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.05 <0.05 <1 <0.5 62.8 <0.05 <0.05 <10 <0.05 <1 6 <0.10 0 <1.0 370 <1 <5 <0.05 <0.05 <0.05 <1 <1 <0.03 22.0 <0.05 <0.05 0 <0.03 <0.05 <0.05 0 <20 <0.10 <0.010 <0.10 <0.05 <0.05 14.7 <0.05 <1 <1 <0.05 <0.05 <5 10 <0.05 <0.5 <0.05 <0.05 7.7 <2 1.2 <0.05 0 7 Assente <2 <0.05 4.3 18 0 <0.05 <0.05 <1 <1.0 <1.0 <1.0 <1 <0.05 <2 40 <1.0 <0.1 I VALORI DEI PARAMETRI ANALIZZATI SONO CONFORMI AI LIMITI STABILITI DAL D. Lgs. n. 31/2001 e s.m.i. I VALORI DEI PARAMETRI ANALIZZATI SONO CONFORMI AI LIMITI STABILITI DAL D. Lgs. n. 31/2001 e s.m.i.

ROSA' SC. INF. SANT'ANNA - ACQUA MISTA (P.S. PIETRO+ACQ. CONS DEL GR.)/P. S.CROCE 3 13/02/2019 limpido-inodore 0 2 230 0 0 <20 <0.10 3 <0.05 7.9 3 I VALORI DEI PARAMETRI ANALIZZATI SONO CONFORMI AI LIMITI STABILITI DAL D. Lgs. n. 31/2001 e s.m.i. I VALORI DEI PARAMETRI ANALIZZATI SONO CONFORMI AI LIMITI STABILITI DAL D. Lgs. n. 31/2001 e s.m.i.

ROSA' SC. ELEM. MARANGONI - ACQUA MISTA (P.TRAVETTORE+ACQ.CONS.DEL GR.)/ P.S.CROCE 3 13/02/2019 limpido-inodore 0 4 256 0 0 <20 <0.10 5 <0.05 7.9 16 I VALORI DEI PARAMETRI ANALIZZATI SONO CONFORMI AI LIMITI STABILITI DAL D. Lgs. n. 31/2001 e s.m.i. I VALORI DEI PARAMETRI ANALIZZATI SONO CONFORMI AI LIMITI STABILITI DAL D. Lgs. n. 31/2001 e s.m.i.

ROSA' CIMITERO CUSINATI - ACQUA MISTA (POZZO CAPOLUOGO + ACQ.CONS.DEL GR.) 20/03/2019 limpido-inodore 2-10 0 2-10 2 2-10 237 2-10 0 2-10 0 2-10 <20 2-10 <0.10 2-10 3 2-10 <0.05 2-10 7.8 2-10 5 2-10 I VALORI DEI PARAMETRI ANALIZZATI SONO CONFORMI AI LIMITI STABILITI DAL D. Lgs. n. 31/2001 e s.m.i I VALORI DEI PARAMETRI ANALIZZATI SONO CONFORMI AI LIMITI STABILITI DAL D. Lgs. n. 31/2001 e s.m.i

ROSA' ORTOFRUTTA POGGISANDRI-ACQUA MISTA(P. CROCERONE+ACQ. CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3 20/03/2019 limpido-inodore 2-10 0 2-10 5 2-10 327 2-10 0 2-10 0 2-10 <20 2-10 <0.10 2-10 10 2-10 <0.05 2-10 7.6 2-10 17 2-10 I VALORI DEI PARAMETRI ANALIZZATI SONO CONFORMI AI LIMITI STABILITI DAL D. Lgs. n. 31/2001 e s.m.i I VALORI DEI PARAMETRI ANALIZZATI SONO CONFORMI AI LIMITI STABILITI DAL D. Lgs. n. 31/2001 e s.m.i

ROSA' SC. ELEM. MARANGONI - ACQUA MISTA (P.TRAVETTORE+ACQ.CONS.DEL GR.)/ P.S.CROCE 3 07/05/2019 <0.05 ±1.8 <0.03 ±1.8 <0.05 ±1.8 3 ±1.8 <0.05 ±1.8 <2 ±1.8 <2 ±1.8 limpido-inodore ±1.8 <0.05 ±1.8 40 ±1.8 0 ±1.8 <1 ±1.8 <0.010 ±1.8 <0.010 ±1.8 <0.010 ±1.8 <0.010 ±1.8 <0.05 ±1.8 <0.05 ±1.8 <1 ±1.8 <0.5 ±1.8 44.6 ±1.8 <0.05 ±1.8 <0.05 ±1.8 <10 ±1.8 <0.05 ±1.8 <1 ±1.8 4 ±1.8 <0.10 ±1.8 0 ±1.8 <1.0 ±1.8 262 ±1.8 9 ±1.8 <5 ±1.8 <0.05 ±1.8 <0.05 ±1.8 <0.05 ±1.8 <1 ±1.8 <1 ±1.8 <0.03 ±1.8 15.0 ±1.8 <0.05 ±1.8 <0.05 ±1.8 0 ±1.8 <0.03 ±1.8 <0.05 ±1.8 <0.05 ±1.8 0 ±1.8 <20 ±1.8 <0.10 ±1.8 <0.010 ±1.8 <0.10 ±1.8 <0.05 ±1.8 <0.05 ±1.8 8.8 ±1.8 <0.05 ±1.8 <1 ±1.8 <1 ±1.8 <0.05 ±1.8 <0.05 ±1.8 <5 ±1.8 5 ±1.8 <0.05 ±1.8 <0.5 ±1.8 <0.05 ±1.8 <0.05 ±1.8 7.9 ±1.8 <2 ±1.8 <1 ±1.8 <0.05 ±1.8 0 ±1.8 5 ±1.8 Assente ±1.8 <2 ±1.8 <0.05 ±1.8 3.1 ±1.8 16 ±1.8 0 ±1.8 <0.05 ±1.8 <0.05 ±1.8 <1 ±1.8 <1.0 ±1.8 <1.0 ±1.8 <1.0 ±1.8 <1 ±1.8 <0.05 ±1.8 <2 ±1.8 <30 ±1.8 <1.0 ±1.8 <0.1 ±1.8 I VALORI DEI PARAMETRI ANALIZZATI SONO CONFORMI AI LIMITI STABILITI DAL D. Lgs. n. 31/2001 e s.m.i I VALORI DEI PARAMETRI ANALIZZATI SONO CONFORMI AI LIMITI STABILITI DAL D. Lgs. n. 31/2001 e s.m.i

ROSA' CAPITELLO AUXILIUM - ACQUA MISTA (P. S. PIETRO+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3 07/05/2019 limpido-inodore ±1.8 0 ±1.8 4 ±1.8 365 ±1.8 0 ±1.8 0 ±1.8 <20 ±1.8 <0.10 ±1.8 11 ±1.8 <0.05 ±1.8 7.5 ±1.8 18 ±1.8 I VALORI DEI PARAMETRI ANALIZZATI SONO CONFORMI AI LIMITI STABILITI DAL D. Lgs. n. 31/2001 e s.m.i I VALORI DEI PARAMETRI ANALIZZATI SONO CONFORMI AI LIMITI STABILITI DAL D. Lgs. n. 31/2001 e s.m.i

ROSA' Q. CREMONA - ACQUA MISTA (P. CAPOLUOGO/P. CROCERONE+CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3 15/05/2019 limpido-inodore ±1.8 0 ±1.8 2 ±1.8 256 ±1.8 0 ±1.8 0 ±1.8 <20 ±1.8 <0.10 ±1.8 3 ±1.8 <0.05 ±1.8 7.9 ±1.8 4 ±1.8 I VALORI DEI PARAMETRI ANALIZZATI SONO CONFORMI AI LIMITI STABILITI DAL D. Lgs. n. 31/2001 e s.m.i I VALORI DEI PARAMETRI ANALIZZATI SONO CONFORMI AI LIMITI STABILITI DAL D. Lgs. n. 31/2001 e s.m.i

ROSA' CIMITERO ROSA'- ACQUA MISTA (P. CROCERONE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3 29/05/2019 limpido-inodore ±2.1 0 ±2.1 2 ±2.1 235 ±2.1 0 ±2.1 0 ±2.1 <20 ±2.1 <0.10 ±2.1 2 ±2.1 <0.05 ±2.1 7.9 ±2.1 4 ±2.1 I VALORI DEI PARAMETRI ANALIZZATI SONO CONFORMI AI LIMITI STABILITI DAL D. Lgs. n. 31/2001 e s.m.i

ROSA' CIMITERO CUSINATI - ACQUA MISTA (POZZO CAPOLUOGO + ACQ.CONS.DEL GR.) 05/06/2019 limpido-inodore 0.6-7.3 0 0.6-7.3 2 0.6-7.3 235 0.6-7.3 0 0.6-7.3 0 0.6-7.3 <20 0.6-7.3 <0.10 0.6-7.3 3 0.6-7.3 <0.05 0.6-7.3 7.7 0.6-7.3 3 0.6-7.3 I VALORI DEI PARAMETRI ANALIZZATI SONO CONFORMI AI LIMITI STABILITI DAL D. Lgs. n. 31/2001 e s.m.i I VALORI DEI PARAMETRI ANALIZZATI SONO CONFORMI AI LIMITI STABILITI DAL D. Lgs. n. 31/2001 e s.m.i

ROSA' CHIESETTA O PARCO GIOCHI - ACQUA MISTA (POZZO CARTIGLIANO + ACQ. CONS. DEL GR.) 03/07/2019 limpido-inodore 2 - 10 0 2 - 10 5 2 - 10 368 2 - 10 0 2 - 10 0 2 - 10 <20 2 - 10 <0.10 2 - 10 12 2 - 10 <0.05 2 - 10 7.4 2 - 10 17 2 - 10 I VALORI DEI PARAMETRI ANALIZZATI SONO CONFORMI AI LIMITI STABILITI DAL D. Lgs. n. 31/2001 e s.m.i I VALORI DEI PARAMETRI ANALIZZATI SONO CONFORMI AI LIMITI STABILITI DAL D. Lgs. n. 31/2001 e s.m.i

ROSA' Q. CREMONA - ACQUA MISTA (P. CAPOLUOGO/P. CROCERONE+CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3 17/07/2019 limpido, inodore ±3.0 0 ±3.0 10 ±3.0 353 ±3.0 0 ±3.0 0 ±3.0 <20 ±3.0 <0.10 ±3.0 8 ±3.0 <0.05 ±3.0 7.8 ±3.0 21 ±3.0 I VALORI DEI PARAMETRI ANALIZZATI SONO CONFORMI AI LIMITI STABILITI DAL D. Lgs. n. 31/2001 e s.m.i I VALORI DEI PARAMETRI ANALIZZATI SONO CONFORMI AI LIMITI STABILITI DAL D. Lgs. n. 31/2001 e s.m.i

ROSA' PIZZERIA AI BAGGI - ACQUA MISTA (P. TRAVETTORE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P.S. CROCE 3 31/07/2019 limpido, inodore 6.1-20.5 0 6.1-20.5 5 6.1-20.5 332 6.1-20.5 0 6.1-20.5 0 6.1-20.5 <20 6.1-20.5 <0.10 6.1-20.5 11 6.1-20.5 <0.05 6.1-20.5 7.7 6.1-20.5 17 6.1-20.5 I VALORI DEI PARAMETRI ANALIZZATI SONO CONFORMI AI LIMITI STABILITI DAL D. Lgs. n. 31/2001 e s.m.i I VALORI DEI PARAMETRI ANALIZZATI SONO CONFORMI AI LIMITI STABILITI DAL D. Lgs. n. 31/2001 e s.m.i

ROSA' CIMITERO SAN PIETRO - ACQUA MISTA (POZZO S. PIETRO + ACQ.CONS.DEL GR.) 31/07/2019 <0.05 6.1-20.5 <0.03 6.1-20.5 <0.05 6.1-20.5 <2 6.1-20.5 <0.05 6.1-20.5 <2 6.1-20.5 <0.05 6.1-20.5 <2 6.1-20.5 limpido, inodore 6.1-20.5 <0.05 6.1-20.5 43 6.1-20.5 0 6.1-20.5 <0.05 6.1-20.5 <0.5 6.1-20.5 60.8 6.1-20.5 <0.05 6.1-20.5 <0.05 6.1-20.5 <10 6.1-20.5 <0.05 6.1-20.5 3 6.1-20.5 <0.10 6.1-20.5 0 6.1-20.5 <1.0 6.1-20.5 354 6.1-20.5 <1 6.1-20.5 <5 6.1-20.5 <0.05 6.1-20.5 <0.05 6.1-20.5 <0.05 6.1-20.5 <0.03 6.1-20.5 21.0 6.1-20.5 <0.05 6.1-20.5 <0.05 6.1-20.5 0 6.1-20.5 <0.03 6.1-20.5 <0.05 6.1-20.5 <0.05 6.1-20.5 0 6.1-20.5 <20 6.1-20.5 <0.10 6.1-20.5 <0.10 6.1-20.5 <0.05 6.1-20.5 <0.05 6.1-20.5 15.3 6.1-20.5 <0.05 6.1-20.5 <1 6.1-20.5 <1 6.1-20.5 <0.05 6.1-20.5 <0.05 6.1-20.5 <5 6.1-20.5 13 6.1-20.5 <0.05 6.1-20.5 <0.5 6.1-20.5 <0.05 6.1-20.5 <0.05 6.1-20.5 7.6 6.1-20.5 <2 6.1-20.5 <1 6.1-20.5 <0.05 6.1-20.5 0 6.1-20.5 <2 6.1-20.5 Assente 6.1-20.5 <2 6.1-20.5 <0.05 6.1-20.5 2.3 6.1-20.5 12 6.1-20.5 0 6.1-20.5 <0.05 6.1-20.5 <0.05 6.1-20.5 <0.05 6.1-20.5 <2 6.1-20.5 <30 6.1-20.5 <0.1 6.1-20.5 I VALORI DEI PARAMETRI ANALIZZATI SONO CONFORMI AI LIMITI STABILITI DAL D. Lgs. n. 31/2001 e s.m.i I VALORI DEI PARAMETRI ANALIZZATI SONO CONFORMI AI LIMITI STABILITI DAL D. Lgs. n. 31/2001 e s.m.i

ROSA' ORTOFRUTTA POGGISANDRI-ACQUA MISTA(P. CROCERONE+ACQ. CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3 28/08/2019 limpido-inodore 2 - 10 0 2 - 10 3 2 - 10 260 2 - 10 0 2 - 10 0 2 - 10 <20 2 - 10 <1.00 2 - 10 5 2 - 10 <0.05 2 - 10 7.9 2 - 10 8 2 - 10 I VALORI DEI PARAMETRI ANALIZZATI SONO CONFORMI AI LIMITI STABILITI DAL D. Lgs. n. 31/2001 e s.m.i I VALORI DEI PARAMETRI ANALIZZATI SONO CONFORMI AI LIMITI STABILITI DAL D. Lgs. n. 31/2001 e s.m.i

ROSA' CIMITERO CUSINATI - ACQUA MISTA (POZZO CAPOLUOGO + ACQ.CONS.DEL GR.) 11/09/2019 limpido-inodore 2 - 10 0 2 - 10 2 2 - 10 240 2 - 10 0 2 - 10 0 2 - 10 <20 2 - 10 <0.10 2 - 10 4 2 - 10 <0.05 2 - 10 8.1 2 - 10 4 2 - 10 I VALORI DEI PARAMETRI ANALIZZATI SONO CONFORMI AI LIMITI STABILITI DAL D. Lgs. n. 31/2001 e s.m.i I VALORI DEI PARAMETRI ANALIZZATI SONO CONFORMI AI LIMITI STABILITI DAL D. Lgs. n. 31/2001 e s.m.i

ROSA' PIZZERIA AI BAGGI - ACQUA MISTA (P. TRAVETTORE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P.S. CROCE 3 18/09/2019 limpido-inodore 2 - 10 0 2 - 10 5 2 - 10 327 2 - 10 0 2 - 10 0 2 - 10 <20 2 - 10 <0.10 2 - 10 11 2 - 10 <0.05 2 - 10 7.9 2 - 10 17 2 - 10 I VALORI DEI PARAMETRI ANALIZZATI SONO CONFORMI AI LIMITI STABILITI DAL D. Lgs. n. 31/2001 e s.m.i

ROSA' SCUOLA MATERNA NS DI LOURDES - ACQUA MISTA (P.S. PIETRO+ACQ. CONS. DEL GR.) 18/09/2019 limpido-inodore 2 - 10 0 2 - 10 2 2 - 10 250 2 - 10 0 2 - 10 0 2 - 10 <20 2 - 10 <0.10 2 - 10 4 2 - 10 <0.05 2 - 10 8.0 2 - 10 5 2 - 10 I VALORI DEI PARAMETRI ANALIZZATI SONO CONFORMI AI LIMITI STABILITI DAL D. Lgs. n. 31/2001 e s.m.i

ROSA' Q. CREMONA - ACQUA MISTA (P. CAPOLUOGO/P. CROCERONE+CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3 06/11/2019 <0.05 56.4 - 111.2 <0.03 56.4 - 111.2 <0.05 56.4 - 111.2 <2 56.4 - 111.2 <0.05 56.4 - 111.2 <2 56.4 - 111.2 <2 56.4 - 111.2 limpido-inodore 56.4 - 111.2 <0.05 56.4 - 111.2 35 56.4 - 111.2 0 56.4 - 111.2 <1 56.4 - 111.2 <0.010 56.4 - 111.2 <0.010 56.4 - 111.2 <0.010 56.4 - 111.2 <0.010 56.4 - 111.2 <0.05 56.4 - 111.2 <1.0 56.4 - 111.2 <0.5 56.4 - 111.2 58.1 56.4 - 111.2 <0.05 56.4 - 111.2 <0.05 56.4 - 111.2 <10 56.4 - 111.2 <0.05 56.4 - 111.2 <1.0 56.4 - 111.2 8 56.4 - 111.2 <0.10 56.4 - 111.2 0 56.4 - 111.2 <1.0 56.4 - 111.2 345 56.4 - 111.2 12 56.4 - 111.2 <5 56.4 - 111.2 <0.05 56.4 - 111.2 <0.05 56.4 - 111.2 <0.05 56.4 - 111.2 <1.0 56.4 - 111.2 <1.0 56.4 - 111.2 <0.03 56.4 - 111.2 21.0 56.4 - 111.2 <0.05 56.4 - 111.2 <0.05 56.4 - 111.2 0 56.4 - 111.2 <0.03 56.4 - 111.2 <0.05 56.4 - 111.2 <0.05 56.4 - 111.2 0 56.4 - 111.2 <20 56.4 - 111.2 <0.10 56.4 - 111.2 <0.010 56.4 - 111.2 <0.10 56.4 - 111.2 <0.05 56.4 - 111.2 <0.05 56.4 - 111.2 15.3 56.4 - 111.2 <0.05 56.4 - 111.2 4 56.4 - 111.2 <0.2 56.4 - 111.2 <0.05 56.4 - 111.2 <0.05 56.4 - 111.2 <5 56.4 - 111.2 11 56.4 - 111.2 <0.05 56.4 - 111.2 <0.5 56.4 - 111.2 <0.05 56.4 - 111.2 <0.05 56.4 - 111.2 7.6 56.4 - 111.2 <2 56.4 - 111.2 1.3 56.4 - 111.2 <0.05 56.4 - 111.2 0 56.4 - 111.2 3 56.4 - 111.2 Assente 56.4 - 111.2 <2 56.4 - 111.2 <0.05 56.4 - 111.2 7.1 56.4 - 111.2 19 56.4 - 111.2 0 56.4 - 111.2 <0.05 56.4 - 111.2 <0.05 56.4 - 111.2 <1.0 56.4 - 111.2 <1.0 56.4 - 111.2 <1.0 56.4 - 111.2 <1.0 56.4 - 111.2 <1.0 56.4 - 111.2 <0.05 56.4 - 111.2 <2 56.4 - 111.2 <30 56.4 - 111.2 <1.0 56.4 - 111.2 <0.1 56.4 - 111.2 I VALORI DEI PARAMETRI ANALIZZATI SONO CONFORMI AI LIMITI STABILITI DAL D. Lgs. n. 31/2001 e s.m.i I VALORI DEI PARAMETRI ANALIZZATI SONO CONFORMI AI LIMITI STABILITI DAL D. Lgs. n. 31/2001 e s.m.i.

ROSA' BAR NEW JO-KER - ACQUA MISTA(P. CROCERONE+ACQ.CONS.DEL GR.)P. S. CROCE 3 06/11/2019 <0.05 56.4 - 111.2 <0.03 56.4 - 111.2 <0.05 56.4 - 111.2 <2 56.4 - 111.2 <0.05 56.4 - 111.2 <2 56.4 - 111.2 <2 56.4 - 111.2 limpido-inodore 56.4 - 111.2 <0.05 56.4 - 111.2 44 56.4 - 111.2 0 56.4 - 111.2 <1 56.4 - 111.2 <0.010 56.4 - 111.2 <0.010 56.4 - 111.2 <0.010 56.4 - 111.2 <0.010 56.4 - 111.2 <0.05 56.4 - 111.2 <1.0 56.4 - 111.2 <0.5 56.4 - 111.2 65.2 56.4 - 111.2 <0.05 56.4 - 111.2 <0.05 56.4 - 111.2 <10 56.4 - 111.2 <0.05 56.4 - 111.2 <1.0 56.4 - 111.2 5 56.4 - 111.2 <0.10 56.4 - 111.2 0 56.4 - 111.2 <1.0 56.4 - 111.2 366 56.4 - 111.2 32 56.4 - 111.2 <5 56.4 - 111.2 <0.05 56.4 - 111.2 <0.05 56.4 - 111.2 <0.05 56.4 - 111.2 <1.0 56.4 - 111.2 <1.0 56.4 - 111.2 <0.03 56.4 - 111.2 23.0 56.4 - 111.2 <0.05 56.4 - 111.2 <0.05 56.4 - 111.2 0 56.4 - 111.2 <0.03 56.4 - 111.2 <0.05 56.4 - 111.2 <0.05 56.4 - 111.2 0 56.4 - 111.2 <20 56.4 - 111.2 <0.10 56.4 - 111.2 <0.010 56.4 - 111.2 <0.10 56.4 - 111.2 <0.05 56.4 - 111.2 <0.05 56.4 - 111.2 16.1 56.4 - 111.2 <0.05 56.4 - 111.2 <1 56.4 - 111.2 <0.2 56.4 - 111.2 <0.05 56.4 - 111.2 <0.05 56.4 - 111.2 <5 56.4 - 111.2 12 56.4 - 111.2 <0.05 56.4 - 111.2 <0.5 56.4 - 111.2 <0.05 56.4 - 111.2 <0.05 56.4 - 111.2 7.4 56.4 - 111.2 <2 56.4 - 111.2 1.2 56.4 - 111.2 <0.05 56.4 - 111.2 0 56.4 - 111.2 4 56.4 - 111.2 Assente 56.4 - 111.2 <2 56.4 - 111.2 <0.05 56.4 - 111.2 4.0 56.4 - 111.2 17 56.4 - 111.2 0 56.4 - 111.2 <0.05 56.4 - 111.2 <0.05 56.4 - 111.2 <1.0 56.4 - 111.2 <1.0 56.4 - 111.2 <1.0 56.4 - 111.2 <1.0 56.4 - 111.2 <1.0 56.4 - 111.2 <0.05 56.4 - 111.2 <2 56.4 - 111.2 <30 56.4 - 111.2 <1.0 56.4 - 111.2 <0.1 56.4 - 111.2 I VALORI DEI PARAMETRI ANALIZZATI SONO CONFORMI AI LIMITI STABILITI DAL D. Lgs. n. 31/2001 e s.m.i I VALORI DEI PARAMETRI ANALIZZATI SONO CONFORMI AI LIMITI STABILITI DAL D. Lgs. n. 31/2001 e s.m.i.

ROSA' SC. ELEM. MARANGONI - ACQUA MISTA (P.TRAVETTORE+ACQ.CONS.DEL GR.)/ P.S.CROCE 3 04/12/2019 limpido-inodore ±1.2 0 ±1.2 4 ±1.2 249 ±1.2 0 ±1.2 0 ±1.2 <20 ±1.2 <0.10 ±1.2 5 ±1.2 <0.05 ±1.2 7.7 ±1.2 16 ±1.2 I VALORI DEI PARAMETRI ANALIZZATI SONO CONFORMI AI LIMITI STABILITI DAL D. Lgs. n. 31/2001 e s.m.i I VALORI DEI PARAMETRI ANALIZZATI SONO CONFORMI AI LIMITI STABILITI DAL D. Lgs. n. 31/2001 e s.m.i

ROSA' BAR PASTICCERIA SACCONE-ACQUA MISTA(P. CAPOLUOGO+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3 04/12/2019 limpido-inodore ±1.2 0 ±1.2 2 ±1.2 240 ±1.2 0 ±1.2 0 ±1.2 <20 ±1.2 <0.10 ±1.2 4 ±1.2 <0.05 ±1.2 7.8 ±1.2 5 ±1.2 I VALORI DEI PARAMETRI ANALIZZATI SONO CONFORMI AI LIMITI STABILITI DAL D. Lgs. n. 31/2001 e s.m.i I VALORI DEI PARAMETRI ANALIZZATI SONO CONFORMI AI LIMITI STABILITI DAL D. Lgs. n. 31/2001 e s.m.i


