
Denominazione Codice Ulss Data Alachlor Alluminio disciolto (Al) Arsenico totale (As) Aspetto Atrazina Azinfos-Metile Batteri coliformi a 36°C Benzene Boro totale Bromoformio (Tribromometano) Cadmio totale (Cd) Chlorpiriphos Cianuri totali (CN) Cloro residuo libero Cloroformio (CHCL3) Cloruri Clostridium perfrigens (spore comprese) Cobalto totale (Co) Colore (esame visivo) Conclusioni biologia Conclusioni chimica Conducibilità elettrica specifica a 20 °C. Conteggio delle colonie a 22°C Conteggio delle colonie a 36°C dopo 48 h Cromo totale Cromo VI Desetilatrazina Desetilterbutilazina Desisopropilatrazina Dibromoclorometano Diclorobromometano Durezza Totale Enterococchi Escherichia coli Ferro totale (Fe) Flufenacet Ione ammonio (NH4) Isofenfos Isoxaflutol Malathion Manganese totale (Mn) Mercurio totale (Hg) Metolachlor Molinate MTBE (tert-Butyl methyl ether) Nichel totale (Ni) Nitrati (NO3) Nitriti (NO2) Odore esame olfattivo Ossidabilità Kubel (O2) Oxadiazon Pendimetalin pH Piombo totale (Pb) Propaclor Propanil Pseudomonas aeruginosa Rame totale (Cu) Salmonelle in 1000ml Simazina Sodio (Na) Solfati (SO4) Staphylococcus aureus Terbutilazina Tetracloroetilene (Percloroetilene) (C2Cl4) Tetracloruro di carbonio (Tetraclorometano) CCl4 Tricloroetilene (Trielina) (C2HCl3) Trifluralin 1,1,1 Tricloroetano 1,2 Dicloroetano

PIZZERIA AI BAGGI - POZZO TRAVETTORE + ACQ.CONS.DEL GR. ROSA' - 11/01/2012 Acqua limpida 0 3 Incolore I parametri rilevati rientrano nei limiti stabiliti dal D. Lgs. n? 31 del 02/02/2001 e s.m.i. per le acque destinate al consumo umano.? I parametri rilevati rientrano nei limiti stabiliti dal D. Lgs. n? 31 del 02/02/2001 e s.m.i. per le acque destinate al consumo umano.? 252 5 <5 0 0 <0.03 4 <0.02 Inodore 8.0 17 

CIMITERO SAN PIETRO - POZZO S. PIETRO + ACQ.CONS.DEL GR. ROSA' - 11/01/2012 Acqua limpida 0 4 Incolore I parametri rilevati rientrano nei limiti stabiliti dal D. Lgs. n? 31 del 02/02/2001 e s.m.i. per le acque destinate al consumo umano.? I parametri rilevati rientrano nei limiti stabiliti dal D. Lgs. n? 31 del 02/02/2001 e s.m.i. per le acque destinate al consumo umano.? 381 40 <5 0 0 <0.03 11 0.12 Inodore 7.8 16 

BAR PASTICCERIA SACCONE - POZZO CAPOLUOGO + ACQ.CONS.DEL GR. ROSA' - 11/01/2012 Acqua limpida 0 6 Incolore I parametri rilevati rientrano nei limiti stabiliti dal D. Lgs. n? 31 del 02/02/2001 e s.m.i. per le acque destinate al consumo umano.? I parametri rilevati rientrano nei limiti stabiliti dal D. Lgs. n? 31 del 02/02/2001 e s.m.i. per le acque destinate al consumo umano.? 334 5 <5 0 0 <0.03 9 <0.02 Inodore 7.8 17 

ALIMENTARI F.LLI MORETTO - POZZO CROCERONE + ACQ.CONS.DEL GR. ROSA' - 11/01/2012 Acqua limpida 0 4 Incolore I parametri rilevati rientrano nei limiti stabiliti dal D. Lgs. n? 31 del 02/02/2001 e s.m.i. per le acque destinate al consumo umano.? I parametri rilevati rientrano nei limiti stabiliti dal D. Lgs. n? 31 del 02/02/2001 e s.m.i. per le acque destinate al consumo umano.? 339 5 <5 0 0 <0.03 12 <0.02 Inodore 7.8 18 

BAR PASTICCERIA SACCONE - POZZO CAPOLUOGO + ACQ.CONS.DEL GR. ROSA' - 01/02/2012 <0.03  <3  0.9 Acqua limpida  <0.03  <0.06  0 <0.3  <0.03  <0.2  <0.3  <0.03  <10  <0.06  4 0 <0.5  Incolore  I parametri rilevati rientrano nei limiti stabiliti dal D. Lgs. n? 31 del 02/02/2001 e s.m.i. per le acque destinate al consumo umano.?  I valori dei parametri analizzati sono conformi ai limiti stabiliti dal D.L.gs 31/01.?  299 60 50 1.1 <5  <0.03  <0.03  <0.03  <0.1  <0.04  17.9 0 0 11 <0.03  <0.03  <0.03  <0.03  <0.03  <2  <0.2  <0.03  <0.03  <0.5  1 8 <0.02 Inodore  0.4 <0.03  <0.03  7.9 <1  <0.03  <0.03  0 0.005 Assente  <0.03  3.6 17 0 <0.03  0.03 <0.01 <0.06  <0.03  <0.06  <0.4  

PIZZERIA AI BAGGI - POZZO TRAVETTORE + ACQ.CONS.DEL GR. ROSA' - 08/02/2012 Acqua limpida  0  4  Incolore  I parametri rilevati rientrano nei limiti stabiliti dal D. Lgs. n? 31 del 02/02/2001 e s.m.i. per le acque destinate al consumo umano.?  I valori dei parametri analizzati sono conformi ai limiti stabiliti dal D.L.gs 31/01.?  249  5  <5  0  0  <0.03  5  <0.02  Inodore  7.9  17  

SCUOLA ELEMENTARE A. FOGAZZARO - POZZO SAN PIETRO + ACQ. CONS. DEL GRAPPA ROSA' - 08/02/2012 Acqua limpida  0  5  Incolore  I parametri rilevati rientrano nei limiti stabiliti dal D. Lgs. n? 31 del 02/02/2001 e s.m.i. per le acque destinate al consumo umano.?  I valori dei parametri analizzati sono conformi ai limiti stabiliti dal D.L.gs 31/01.?  308  5  <5  0  0  <0.03  8  <0.02  Inodore  7.8  16  

ROSA  - CIMITERO - VIA BERTORELLE - POZZO CAPOLUOGO + ACQ.CONS.DEL GR. ROSA' - 14/03/2012 Acqua limpida  0  4  Incolore  I parametri rilevati rientrano nei limiti stabiliti dal D. Lgs. n? 31 del 02/02/2001 e s.m.i. per le acque destinate al consumo umano.?  I valori dei parametri analizzati sono conformi ai limiti stabiliti dal D.L.gs 31/01.?  321  10  <5  0  0  <0.03  10  <0.02  Inodore  7.8  17  

ORTOFRUTTA POGGI SANDRI - POZ. CROCERONE + ACQ. CONS.D. GRAPPA + POZ. S. CROCE 3 ROSA' - 21/03/2012 Acqua limpida  0  3.7  Incolore  I parametri rilevati rientrano nei limiti stabiliti dal D. Lgs. n? 31 del 02/02/2001 e s.m.i. per le acque destinate al consumo umano.?  I valori dei parametri analizzati sono conformi ai limiti stabiliti dal D.L.gs 31/01.?  323  10  <5  0  0  <0.03  10  <0.02  Inodore  7.8  16  

ALIMENTARI F.LLI MORETTO - POZZO CROCERONE + ACQ.CONS.DEL GR. ROSA' - 14/05/2012 Acqua limpida  0  3.3  Incolore  I valori dei parametri analizzati sono conformi ai limiti stabiliti dal D.Lgs. 31/01.?  I valori dei parametri analizzati sono conformi ai limiti stabiliti dal D.Lgs. 31/01.?  305  5  <5  0  0  <0.03  11  <0.02  Inodore  8.0  18  

FONTANINO PARCO QUARTIERE CREMONA - POZZO CAPOLUOGO + ACQ.CONS.DEL GR. ROSA' - 14/05/2012 Acqua limpida  0  4.7  Incolore  I valori dei parametri analizzati sono conformi ai limiti stabiliti dal D.Lgs. 31/01.?  I valori dei parametri analizzati sono conformi ai limiti stabiliti dal D.Lgs. 31/01.?  313  21  <5  0  0  <0.03  11  <0.02  Inodore  7.9  18  

CHIESETTA O PARCO GIOCHI - POZZO CARTIGLIANO ROSA' - 14/05/2012 Acqua limpida  0  3.9  Incolore  I valori dei parametri analizzati sono conformi ai limiti stabiliti dal D.Lgs. 31/01.?  I valori dei parametri analizzati sono conformi ai limiti stabiliti dal D.Lgs. 31/01.?  365  153  <5  0  0  <0.03  21  <0.02  Inodore  7.9  21  

ALIMENTARI ZONTA - POZZO TRAVETTORE + ACQ.CONS.DEL GR. ROSA' - 30/05/2012 Acqua limpida  0  4.1  Incolore  I parametri rilevati rientrano nei limiti stabiliti dal D. Lgs. n? 31 del 02/02/2001 e s.m.i. per le acque destinate al consumo umano.?  I valori dei parametri analizzati sono conformi ai limiti stabiliti dal D.Lgs. 31/01.?  259  7  <5  0  0  <0.03  5  <0.02  Inodore  7.9  18  

FONTANINO CAPITLLO AUXILIUM CHRISTIANORUM - POZZO SAN PIETRO ROSA' - 30/05/2012 Acqua limpida  0  4.0  Incolore  I parametri rilevati rientrano nei limiti stabiliti dal D. Lgs. n? 31 del 02/02/2001 e s.m.i. per le acque destinate al consumo umano.?  I valori dei parametri analizzati sono conformi ai limiti stabiliti dal D.Lgs. 31/01.?  389  26  <5  0  0  <0.03  17  <0.02  Inodore  7.6  18  

BAR PASTICCERIA SACCONE - POZZO CAPOLUOGO + ACQ.CONS.DEL GR. ROSA' - 06/06/2012 Acqua limpida  0  4.8  Incolore  I valori dei parametri analizzati sono conformi ai limiti stabiliti dal D.Lgs. 31/01.?  I valori dei parametri analizzati sono conformi ai limiti stabiliti dal D.Lgs. 31/01.?  319  16  <5  0  0  <0.03  8  <0.02  Inodore  7.9  18  

ROSA  - CIMITERO - VIA BERTORELLE - POZZO CAPOLUOGO + ACQ.CONS.DEL GR. ROSA' - 18/07/2012 Acqua limpida  0  4.7  Incolore  I valori dei parametri analizzati sono conformi ai limiti stabiliti dal D.Lgs. 31/01.?  I valori dei parametri analizzati sono conformi ai limiti stabiliti dal D.Lgs. 31/01.?  325  7  <5  0  0  <0.03  9  <0.02  Inodore  8.0  17  

CIMITERO CUSINATI - POZZO CAPOLUOGO + ACQ.CONS.DEL GR. ROSA' - 08/08/2012 Acqua limpida  0  <0.1  4.8  Incolore  I valori dei parametri analizzati sono conformi ai limiti stabiliti dal D.Lgs. 31/01.?  Nel campione esaminato i valori dei parametri analizzati sono conformi ai limiti stabiliti dal D.Lgs. 31/01.?  318  23  <5  0  0  <0.03  8  <0.02  Inodore  7.7  16  

FONTANINO PARCO QUARTIERE CREMONA - POZZO CAPOLUOGO + ACQ.CONS.DEL GR. ROSA' - 12/09/2012 Acqua limpida  0  4.5  Incolore  I valori dei parametri analizzati sono conformi ai limiti stabiliti dal D.Lgs. 31/01.?  I valori dei parametri analizzati sono conformi ai limiti stabiliti dal D.Lgs. 31/01.?  316  12  <5  0  0  <0.03  7  <0.02  Inodore  7.9  18  

SCUOLA ELEMENTARE A. FOGAZZARO - POZZO SAN PIETRO + ACQ. CONS. DEL GRAPPA ROSA' - 19/09/2012 Acqua limpida  0  4.4  Incolore  I valori dei parametri analizzati sono conformi ai limiti stabiliti dal D.Lgs. 31/01.?  I valori dei parametri analizzati sono conformi ai limiti stabiliti dal D.Lgs. 31/01.?  315  6  <5  0  0  <0.03  11  <0.02  Inodore  7.8  18  

ORTOFRUTTA POGGI SANDRI - POZ. CROCERONE + ACQ. CONS.D. GRAPPA + POZ. S. CROCE 3 ROSA' - 19/09/2012 Acqua limpida  0  3.7  Incolore  I valori dei parametri analizzati sono conformi ai limiti stabiliti dal D.Lgs. 31/01.?  I valori dei parametri analizzati sono conformi ai limiti stabiliti dal D.Lgs. 31/01.?  309  33  <5  0  0  <0.03  9  <0.02  Inodore  7.8  16  

PIZZERIA AI BAGGI - POZZO TRAVETTORE + ACQ.CONS.DEL GR. ROSA' - 19/09/2012 Acqua limpida  0  4.8  Incolore  I valori dei parametri analizzati sono conformi ai limiti stabiliti dal D.Lgs. 31/01.?  I valori dei parametri analizzati sono conformi ai limiti stabiliti dal D.Lgs. 31/01.?  257  27  <5  0  0  <0.03  5  <0.02  Inodore  8.0  19  

CIMITERO CUSINATI - POZZO CAPOLUOGO + ACQ.CONS.DEL GR. ROSA' - 26/09/2012 Acqua limpida  0  4.8  Incolore  I valori dei parametri analizzati sono conformi ai limiti stabiliti dal D.Lgs. 31/01.?  I valori dei parametri analizzati sono conformi ai limiti stabiliti dal D.Lgs. 31/01.?  311  6  <5  0  0  <0.03  8  <0.02  Inodore  7.7  17  

BAR PASTICCERIA SACCONE - POZZO CAPOLUOGO + ACQ.CONS.DEL GR. ROSA' - 24/10/2012 Acqua limpida  0  3.9  Incolore  I parametri rilevati rientrano nei limiti stabiliti dal D. Lgs. n? 31 del 02/02/2001 e s.m.i. per le acque destinate al consumo umano.?  I valori dei parametri analizzati sono conformi ai limiti stabiliti dal D.Lgs. 31/01.?  304  8  <5  0  0  <0.03  9  <0.02  Inodore  7.8  18  

ALIMENTARI F.LLI MORETTO - POZZO CROCERONE + ACQ.CONS.DEL GR. ROSA' - 07/11/2012 <0.03  51  <0.5  limpida  <0.03  <0.06  0  <0.3  <0.03  <0.2  <0.2  <0.03  <10  6.40  <1  0  <0.5  incolore  I valori dei parametri analizzati sono conformi ai limiti stabiliti dal D.Lgs. 31/01.?  I valori dei parametri analizzati sono conformi ai limiti stabiliti dal D.Lgs. 31/01.?  241  15  5  <1  <5  <0.03  <0.03  <0.03  0.1  0.80  14.9  0  0  23  <0.03  <0.03  <0.03  <0.03  <0.03  <3  <0.2  <0.03  <0.03  <0.5  1.1  3  <0.02  incolore  0.8  <0.03  <0.03  8.0  <1  <0.03  <0.03  0  0.002  Assente  <0.03  0.6  <5  0  <0.03  <0.03  <0.01  <0.06  <0.03  <0.06  <0.4  

FONTANINO PARCO QUARTIERE CREMONA - POZZO CAPOLUOGO + ACQ.CONS.DEL GR. ROSA' - 07/11/2012 <0.03  <3  0.6  limpida  <0.03  <0.06  0  <0.3  <0.03  <0.2  <0.2  <0.03  <10  0.06  4.4  0  <0.5  incolore  I valori dei parametri analizzati sono conformi ai limiti stabiliti dal D.Lgs. 31/01.?  I valori dei parametri analizzati sono conformi ai limiti stabiliti dal D.Lgs. 31/01.?  309  9  3  <1  <5  <0.03  <0.03  <0.03  <0.1  <0.04  17.7  0  0  4  <0.03  <0.03  <0.03  <0.03  <0.03  <3  <0.2  <0.03  <0.03  <0.5  1.0  10  <0.02  incolore  0.4  <0.03  <0.03  7.9  <1  <0.03  <0.03  0  0.001  Assente  <0.03  3.5  16  0  <0.03  <0.03  <0.01  <0.06  <0.03  <0.06  <0.4  

CIMITERO SAN PIETRO - POZZO S. PIETRO + ACQ.CONS.DEL GR. ROSA' - 07/11/2012 <0.03  4  <0.5  limpida  <0.03  <0.06  0  <0.3  <0.03  <0.2  <0.2  <0.03  <10  0.08  4.2  0  <0.5  incolore  I valori dei parametri analizzati sono conformi ai limiti stabiliti dal D.Lgs. 31/01.?  I valori dei parametri analizzati sono conformi ai limiti stabiliti dal D.Lgs. 31/01.?  398  21  13  <1  <5  <0.03  <0.03  <0.03  <0.1  <0.04  24.9  0  0  4  <0.03  <0.03  <0.03  <0.03  <0.03  <3  <0.2  <0.03  <0.03  <0.5  1.9  19  <0.02  incolore  0.5  <0.03  <0.03  7.6  <1  <0.03  <0.03  0  0.006  Assente  <0.03  3.1  17  0  <0.03  <0.03  <0.01  <0.06  <0.03  <0.06  <0.4  

ALIMENTARI ZONTA - POZZO TRAVETTORE + ACQ.CONS.DEL GR. ROSA' - 14/11/2012 <0.03  4  1.0  limpida   <0.03  <0.06  0  <0.3  <0.03  <0.2  <0.2  <0.03  <10  0.10  4.2  0  <0.5  incolore  I valori dei parametri analizzati sono conformi ai limiti stabiliti dal D.Lgs. 31/01.?  I valori dei parametri analizzati sono conformi ai limiti stabiliti dal D.Lgs. 31/01.?  262  11  7  <1  <5  <0.03  <0.03  <0.03  <0.1  <0.04  15.2  0  0  <2  <0.03  <0.03  <0.03  <0.03  <0.03  <3  <0.2  <0.03  <0.03  <0.5  <1  5  <0.02  inodore  <0.4  <0.03  <0.03  7.9  <1  <0.03  <0.03  0  0.002  Assente  <0.03  3.0  17  0  <0.03  <0.03  <0.01  <0.06  <0.03  <0.06  <0.4  

ROSA  - CIMITERO - VIA BERTORELLE - POZZO CAPOLUOGO + ACQ.CONS.DEL GR. ROSA' - 05/12/2012 Acqua limpida  0  5.0  Incolore  I valori dei parametri analizzati sono conformi ai limiti stabiliti dal D.Lgs. 31/01.?  I valori dei parametri analizzati sono conformi ai limiti stabiliti dal D.Lgs. 31/01.?  302  5  <5  0  0  <0.03  7  <0.02  Inodore  7.7  16  
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