
COMUNE PUNTO PRELIEVO DATA Alachlor Aldrin Ametrina Aspetto Atrazina Bario Benzene Benzo(a)pirene Boro totale Boscalid Calcio Chlorpiriphos Cianazina Cianuri totali (CN) Clordano Clorito Cloruri Cromo totale Desetilatrazina Diazinone Dicamba Dieldrin Dimetoato Diuron Durezza Totale Endrin Enterococchi Eptacloro Escherichia coli Etion Fention Ferro totale (Fe) Fluazifop Fludioxonil Flufenacet Fluoruri Isodrin Lindano Linuron Lufenuron Magnesio Malaoxon Malathion Mcpa MCPB Mecoprop Metolachlor Metribuzina Molinate Nichel totale (Ni) Nitrati (NO3) Nitriti (NO2) Ometoato Oxadiazon Oxadixil Pendimetalin PFAS (somma) pH Potassio Procloraz Prometrina Rame totale (Cu) Selenio totale (Se) Simazina Sodio (Na) Solfati (SO4) Terbutilazina Terbutrina Trialometani totale Trifluralin Vanadio totale (V) Zinco totale (Zn) 1,2 Dicloroetano 2,4 - D Conclusioni biologia Conclusioni chimica

µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l NESSUNA µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l UFC/100ml µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l µg/l UFC/100ml µg/l µS/cm UFC/ml µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l gradi F. µg/l µg/l UFC/100ml µg/l µg/l µg/l µg/l UFC/100ml µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l µg/l µg/l ng/l µg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l mg/l µg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l pH µg/l µg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l UFC/250ml µg/l µg/l µg/l µg/l testo µg/l µg/l µg/l mg/l mg/l µg/l UFC/250ml µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l ng/l ng/l ng/l NESSUNA NESSUNA

ROSA'  SCUOLA MATERNA NS DI LOURDES - ACQUA MISTA (P.S. PIETRO+ACQ. CONS. DEL GR.) 10/01/2018 limpido-inodore 0 7 336 0 0 <20 <0.10 10 <0.05 7.7 18 I VALORI DEI PARAMETRI ANALIZZATI SONO CONFORMI AI LIMITI STABILITI DAL D. Lgs. n. 31/2001 e s.m.i. I VALORI DEI PARAMETRI ANALIZZATI SONO CONFORMI AI LIMITI STABILITI DAL D. Lgs. n. 31/2001 e s.m.i.

ROSA'  BAR PASTICCERIA SACCONE-ACQUA MISTA(P. CAPOLUOGO+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3 10/01/2018 limpido-inodore 0 8 339 0 0 <20 <0.10 11 <0.05 7.7 19 I VALORI DEI PARAMETRI ANALIZZATI SONO CONFORMI AI LIMITI STABILITI DAL D. Lgs. n. 31/2001 e s.m.i. I VALORI DEI PARAMETRI ANALIZZATI SONO CONFORMI AI LIMITI STABILITI DAL D. Lgs. n. 31/2001 e s.m.i.

ROSA'  BAR NEW JO-KER - ACQUA MISTA(P. CROCERONE+ACQ.CONS.DEL GR.)P. S. CROCE 3 10/01/2018 limpido-inodore 0 5 341 0 0 <20 <0.10 10 <0.05 7.7 16 I VALORI DEI PARAMETRI ANALIZZATI SONO CONFORMI AI LIMITI STABILITI DAL D. Lgs. n. 31/2001 e s.m.i. I VALORI DEI PARAMETRI ANALIZZATI SONO CONFORMI AI LIMITI STABILITI DAL D. Lgs. n. 31/2001 e s.m.i.

ROSA'  BAR PASTICCERIA SACCONE-ACQUA MISTA(P. CAPOLUOGO+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3 07/02/2018 <0.05 7 - 21 <0.03 7 - 21 <0.05 7 - 21 10 7 - 21 <0.05 7 - 21 <2 7 - 21 <2 7 - 21 limpido-inodore 7 - 21 <0.05 7 - 21 22 7 - 21 0 7 - 21 <1 7 - 21 <0.010 7 - 21 <0.010 7 - 21 <0.010 7 - 21 <0.010 7 - 21 <0.05 7 - 21 <0.05 7 - 21 <1.0 7 - 21 <0.5 7 - 21 48.6 7 - 21 <0.05 7 - 21 <0.05 7 - 21 <0.05 7 - 21 <10 7 - 21 <0.05 7 - 21 1.0 7 - 21 4 7 - 21 <0.10 7 - 21 0 7 - 21 <1.0 7 - 21 273 7 - 21 120 7 - 21 <5 7 - 21 <0.05 7 - 21 <0.05 7 - 21 <0.05 7 - 21 <1.0 7 - 21 <1.0 7 - 21 <0.03 7 - 21 17.0 7 - 21 <0.05 7 - 21 <0.05 7 - 21 0 7 - 21 <0.03 7 - 21 <0.05 7 - 21 <0.05 7 - 21 0 7 - 21 <20 7 - 21 <0.10 7 - 21 <0.010 7 - 21 <0.10 7 - 21 <0.05 7 - 21 <0.05 7 - 21 11.1 7 - 21 <0.05 7 - 21 <1 7 - 21 <1 7 - 21 <0.05 7 - 21 <0.05 7 - 21 <0.05 7 - 21 <5 7 - 21 6 7 - 21 <0.05 7 - 21 <0.5 7 - 21 <0.05 7 - 21 <0.05 7 - 21 7.7 7 - 21 <2 7 - 21 <1 7 - 21 <0.05 7 - 21 0 7 - 21 <2 7 - 21 Assente 7 - 21 <2 7 - 21 <0.05 7 - 21 2.4 7 - 21 11 7 - 21 0 7 - 21 <0.05 7 - 21 <0.05 7 - 21 <1.0 7 - 21 <1.0 7 - 21 <1.0 7 - 21 1.0 7 - 21 <1.0 7 - 21 <0.05 7 - 21 <2 7 - 21 <30 7 - 21 <1.0 7 - 21 <0.1 7 - 21 I VALORI DEI PARAMETRI ANALIZZATI SONO CONFORMI AI LIMITI STABILITI DAL D. Lgs. n. 31/2001 e s.m.i. I VALORI DEI PARAMETRI ANALIZZATI SONO CONFORMI AI LIMITI STABILITI DAL D. Lgs. n. 31/2001 e s.m.i.

ROSA'  BAR PASTICCERIA SACCONE-ACQUA MISTA(P. CAPOLUOGO+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3 07/02/2018 <5 7 - 21 <5 7 - 21 <5 7 - 21 <5 7 - 21 <5 7 - 21 <5 7 - 21 <5 7 - 21 <5 7 - 21 <5 7 - 21 <5 7 - 21 <5 7 - 21 <5 7 - 21 <5 7 - 21 <5 7 - 21

ROSA'  SC. ELEM. MARANGONI - ACQUA MISTA (P.TRAVETTORE+ACQ.CONS.DEL GR.)/ P.S.CROCE 3 21/02/2018 limpido-inodore 7 - 21 0 7 - 21 5 7 - 21 262 7 - 21 0 7 - 21 0 7 - 21 <20 7 - 21 <0.10 7 - 21 5 7 - 21 <0.05 7 - 21 8.0 7 - 21 16 7 - 21 I VALORI DEI PARAMETRI ANALIZZATI SONO CONFORMI AI LIMITI STABILITI DAL D. Lgs. n. 31/2001 e s.m.i. I VALORI DEI PARAMETRI ANALIZZATI SONO CONFORMI AI LIMITI STABILITI DAL D. Lgs. n. 31/2001 e s.m.i.

ROSA'  SC. INF. SANT'ANNA - ACQUA MISTA (P.S. PIETRO+ACQ. CONS DEL GR.)/P. S.CROCE 3 21/02/2018 limpido-inodore 7 - 21 0 7 - 21 4 7 - 21 279 7 - 21 0 7 - 21 0 7 - 21 <20 7 - 21 <0.10 7 - 21 6 7 - 21 <0.05 7 - 21 7.9 7 - 21 15 7 - 21 I VALORI DEI PARAMETRI ANALIZZATI SONO CONFORMI AI LIMITI STABILITI DAL D. Lgs. n. 31/2001 e s.m.i. I VALORI DEI PARAMETRI ANALIZZATI SONO CONFORMI AI LIMITI STABILITI DAL D. Lgs. n. 31/2001 e s.m.i.

ROSA'  CIMITERO ROSA'- ACQUA MISTA (P. CROCERONE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3 21/03/2018 0 14.1-35.2 2 14.1-35.2 238 14.1-35.2 0 14.1-35.2 0 14.1-35.2 <20 14.1-35.2 <0.10 14.1-35.2 5 14.1-35.2 <0.05 14.1-35.2 8.0 14.1-35.2 6 14.1-35.2 I VALORI DEI PARAMETRI ANALIZZATI SONO CONFORMI AI LIMITI STABILITI DAL D. Lgs. n. 31/2001 e s.m.i. I VALORI DEI PARAMETRI ANALIZZATI SONO CONFORMI AI LIMITI STABILITI DAL D. Lgs. n. 31/2001 e s.m.i.

ROSA'  ORTOFRUTTA POGGISANDRI-ACQUA MISTA(P. CROCERONE+ACQ. CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3 21/03/2018 0 14.1-35.2 4 14.1-35.2 304 14.1-35.2 0 14.1-35.2 0 14.1-35.2 <20 14.1-35.2 <0.10 14.1-35.2 9 14.1-35.2 <0.05 14.1-35.2 7.8 14.1-35.2 16 14.1-35.2 I VALORI DEI PARAMETRI ANALIZZATI SONO CONFORMI AI LIMITI STABILITI DAL D. Lgs. n. 31/2001 e s.m.i. I VALORI DEI PARAMETRI ANALIZZATI SONO CONFORMI AI LIMITI STABILITI DAL D. Lgs. n. 31/2001 e s.m.i.

ROSA'  CAPITELLO AUXILIUM - ACQUA MISTA (P. S. PIETRO+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3 09/05/2018 0 14.1-35.2 4 14.1-35.2 346 14.1-35.2 0 14.1-35.2 0 14.1-35.2 <20 14.1-35.2 <0.10 14.1-35.2 10 14.1-35.2 <0.05 14.1-35.2 7.6 14.1-35.2 18 14.1-35.2 I VALORI DEI PARAMETRI ANALIZZATI SONO CONFORMI AI LIMITI STABILITI DAL D. Lgs. n. 31/2001 e s.m.i. I VALORI DEI PARAMETRI ANALIZZATI SONO CONFORMI AI LIMITI STABILITI DAL D. Lgs. n. 31/2001 e s.m.i.

ROSA'  SC. ELEM. MARANGONI - ACQUA MISTA (P.TRAVETTORE+ACQ.CONS.DEL GR.)/ P.S.CROCE 3 09/05/2018 <0.05 14.1-35.2 <0.03 14.1-35.2 <0.05 14.1-35.2 3 14.1-35.2 <0.05 14.1-35.2 <2 14.1-35.2 <2 14.1-35.2 <0.05 14.1-35.2 27 14.1-35.2 0 14.1-35.2 <1 14.1-35.2 <0.010 14.1-35.2 <0.010 14.1-35.2 <0.010 14.1-35.2 <0.010 14.1-35.2 <0.05 14.1-35.2 <0.05 14.1-35.2 <1.0 14.1-35.2 <0.5 14.1-35.2 48.8 14.1-35.2 <0.05 14.1-35.2 <0.05 14.1-35.2 <0.05 14.1-35.2 <10 14.1-35.2 <0.05 14.1-35.2 <1.0 14.1-35.2 5 14.1-35.2 <0.10 14.1-35.2 0 14.1-35.2 <1.0 14.1-35.2 266 14.1-35.2 <1 14.1-35.2 <5 14.1-35.2 <0.05 14.1-35.2 <0.05 14.1-35.2 <0.05 14.1-35.2 <1.0 14.1-35.2 <1.0 14.1-35.2 <0.03 14.1-35.2 16.0 14.1-35.2 <0.05 14.1-35.2 <0.05 14.1-35.2 0 14.1-35.2 <0.03 14.1-35.2 <0.05 14.1-35.2 <0.05 14.1-35.2 0 14.1-35.2 <20 14.1-35.2 <0.10 14.1-35.2 <0.010 14.1-35.2 <0.10 14.1-35.2 <0.05 14.1-35.2 <0.05 14.1-35.2 9.2 14.1-35.2 <0.05 14.1-35.2 <1 14.1-35.2 <1 14.1-35.2 <0.05 14.1-35.2 <0.05 14.1-35.2 <0.05 14.1-35.2 <5 14.1-35.2 6 14.1-35.2 <0.05 14.1-35.2 <0.5 14.1-35.2 <0.05 14.1-35.2 <0.05 14.1-35.2 8.0 14.1-35.2 <2 14.1-35.2 <1.0 14.1-35.2 <0.05 14.1-35.2 0 14.1-35.2 6 14.1-35.2 Assente 14.1-35.2 <2 14.1-35.2 <0.05 14.1-35.2 3.0 14.1-35.2 18 14.1-35.2 0 14.1-35.2 <0.05 14.1-35.2 <0.05 14.1-35.2 <1.0 14.1-35.2 <1.0 14.1-35.2 <1.0 14.1-35.2 <1.0 14.1-35.2 <1.0 14.1-35.2 <0.05 14.1-35.2 <2 14.1-35.2 50 14.1-35.2 <1.0 14.1-35.2 <0.1 14.1-35.2 I VALORI DEI PARAMETRI ANALIZZATI SONO CONFORMI AI LIMITI STABILITI DAL D. Lgs. n. 31/2001 e s.m.i. I VALORI DEI PARAMETRI ANALIZZATI SONO CONFORMI AI LIMITI STABILITI DAL D. Lgs. n. 31/2001 e s.m.i.

ROSA'  SC. ELEM. MARANGONI - ACQUA MISTA (P.TRAVETTORE+ACQ.CONS.DEL GR.)/ P.S.CROCE 3 09/05/2018 6 14.1-35.2 6 14.1-35.2 <5 14.1-35.2 6 14.1-35.2 <5 14.1-35.2 <5 14.1-35.2 <5 14.1-35.2 <5 14.1-35.2 <5 14.1-35.2 <5 14.1-35.2 <5 14.1-35.2 <5 14.1-35.2 <5 14.1-35.2 <5 14.1-35.2 <5 14.1-35.2 <5 14.1-35.2

ROSA'  Q. CREMONA - ACQUA MISTA (P. CAPOLUOGO/P. CROCERONE+CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3 23/05/2018 limpido-inodore 9 - 25 0 9 - 25 2 9 - 25 229 9 - 25 0 9 - 25 0 9 - 25 <20 9 - 25 <0.10 9 - 25 3 9 - 25 <0.05 9 - 25 8.1 9 - 25 4 9 - 25 I VALORI DEI PARAMETRI ANALIZZATI SONO CONFORMI AI LIMITI STABILITI DAL D. Lgs. n. 31/2001 e s.m.i. I VALORI DEI PARAMETRI ANALIZZATI SONO CONFORMI AI LIMITI STABILITI DAL D. Lgs. n. 31/2001 e s.m.i.

ROSA'  BAR NEW JO-KER - ACQUA MISTA(P. CROCERONE+ACQ.CONS.DEL GR.)P. S. CROCE 3 30/05/2018 limpido-inodore <1 - 7 0 <1 - 7 2 <1 - 7 220 <1 - 7 0 <1 - 7 0 <1 - 7 <20 <1 - 7 <0.10 <1 - 7 2 <1 - 7 <0.05 <1 - 7 8.1 <1 - 7 3 <1 - 7 I VALORI DEI PARAMETRI ANALIZZATI SONO CONFORMI AI LIMITI STABILITI DAL D. Lgs. n. 31/2001 e s.m.i. I VALORI DEI PARAMETRI ANALIZZATI SONO CONFORMI AI LIMITI STABILITI DAL D. Lgs. n. 31/2001 e s.m.i.

ROSA'  CIMITERO CUSINATI - ACQUA MISTA (POZZO CAPOLUOGO + ACQ.CONS.DEL GR.) 06/06/2018 limpido-inodore 23-47 0 23-47 8 23-47 351 23-47 0 23-47 0 23-47 <20 23-47 <0.10 23-47 9 23-47 <0.05 23-47 7.6 23-47 18 23-47 I VALORI DEI PARAMETRI ANALIZZATI SONO CONFORMI AI LIMITI STABILITI DAL D. Lgs. n. 31/2001 e s.m.i. I VALORI DEI PARAMETRI ANALIZZATI SONO CONFORMI AI LIMITI STABILITI DAL D. Lgs. n. 31/2001 e s.m.i.

ROSA'  CHIESETTA O PARCO GIOCHI - ACQUA MISTA (POZZO CARTIGLIANO + ACQ. CONS. DEL GR.) 04/07/2018 0 68.2-135.4 4 68.2-135.4 361 68.2-135.4 0 68.2-135.4 0 68.2-135.4 <20 68.2-135.4 <0.10 68.2-135.4 12 68.2-135.4 <0.05 68.2-135.4 7.6 68.2-135.4 18 68.2-135.4 I VALORI DEI PARAMETRI ANALIZZATI SONO CONFORMI AI LIMITI STABILITI DAL D. Lgs. n. 31/2001 e s.m.i. I VALORI DEI PARAMETRI ANALIZZATI SONO CONFORMI AI LIMITI STABILITI DAL D. Lgs. n. 31/2001 e s.m.i.

ROSA'  CIMITERO ROSA'- ACQUA MISTA (P. CROCERONE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3 18/07/2018 limpido-inodore 3-13 0 3-13 2 3-13 251 3-13 0 3-13 0 3-13 <20 3-13 <0.10 3-13 4 3-13 <0.05 3-13 7.9 3-13 7 3-13 I VALORI DEI PARAMETRI ANALIZZATI SONO CONFORMI AI LIMITI STABILITI DAL D. Lgs. n. 31/2001 e s.m.i. I VALORI DEI PARAMETRI ANALIZZATI SONO CONFORMI AI LIMITI STABILITI DAL D. Lgs. n. 31/2001 e s.m.i.

ROSA'  PIZZERIA AI BAGGI - ACQUA MISTA (P. TRAVETTORE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P.S. CROCE 3 01/08/2018 limpido-inodore 4 - 16 0 4 - 16 4 4 - 16 312 4 - 16 0 4 - 16 0 4 - 16 <20 4 - 16 <0.10 4 - 16 10 4 - 16 <0.05 4 - 16 7.8 4 - 16 18 4 - 16 I VALORI DEI PARAMETRI ANALIZZATI SONO CONFORMI AI LIMITI STABILITI DAL D. Lgs. n. 31/2001 e s.m.i. I VALORI DEI PARAMETRI ANALIZZATI SONO CONFORMI AI LIMITI STABILITI DAL D. Lgs. n. 31/2001 e s.m.i.

ROSA'  CIMITERO SAN PIETRO - ACQUA MISTA (POZZO S. PIETRO + ACQ.CONS.DEL GR.) 01/08/2018 <0.05 4 - 16 <0.03 4 - 16 <0.05 4 - 16 2 4 - 16 <0.05 4 - 16 <2 4 - 16 <2 4 - 16 limpido-inodore 4 - 16 <0.05 4 - 16 39 4 - 16 0 4 - 16 <1 4 - 16 <0.010 4 - 16 <0.010 4 - 16 <0.010 4 - 16 <0.010 4 - 16 <0.05 4 - 16 <0.05 4 - 16 <1.0 4 - 16 <0.5 4 - 16 41.6 4 - 16 <0.05 4 - 16 <0.05 4 - 16 <0.05 4 - 16 <10 4 - 16 <0.05 4 - 16 1.0 4 - 16 5 4 - 16 <0.10 4 - 16 0 4 - 16 <1.0 4 - 16 291 4 - 16 <1 4 - 16 <5 4 - 16 <0.05 4 - 16 <0.05 4 - 16 <0.05 4 - 16 <1.0 4 - 16 <1.0 4 - 16 <0.03 4 - 16 15.0 4 - 16 <0.05 4 - 16 <0.05 4 - 16 0 4 - 16 <0.03 4 - 16 <0.05 4 - 16 <0.05 4 - 16 0 4 - 16 <20 4 - 16 <0.10 4 - 16 <0.010 4 - 16 <0.10 4 - 16 <0.05 4 - 16 <0.05 4 - 16 11.4 4 - 16 <0.05 4 - 16 <1 4 - 16 <1 4 - 16 <0.05 4 - 16 <0.05 4 - 16 <0.05 4 - 16 <5 4 - 16 6 4 - 16 <0.05 4 - 16 <0.5 4 - 16 <0.05 4 - 16 <0.05 4 - 16 7.6 4 - 16 <2 4 - 16 <1.0 4 - 16 <0.05 4 - 16 0 4 - 16 <2 4 - 16 Assente 4 - 16 <2 4 - 16 <0.05 4 - 16 3.0 4 - 16 11 4 - 16 0 4 - 16 <0.05 4 - 16 <0.05 4 - 16 <1.0 4 - 16 <1.0 4 - 16 <1.0 4 - 16 1.0 4 - 16 <1.0 4 - 16 <0.05 4 - 16 <2 4 - 16 <30 4 - 16 <1.0 4 - 16 <0.1 4 - 16 I VALORI DEI PARAMETRI ANALIZZATI SONO CONFORMI AI LIMITI STABILITI DAL D. Lgs. n. 31/2001 e s.m.i. I VALORI DEI PARAMETRI ANALIZZATI SONO CONFORMI AI LIMITI STABILITI DAL D. Lgs. n. 31/2001 e s.m.i.

ROSA'  CIMITERO SAN PIETRO - ACQUA MISTA (POZZO S. PIETRO + ACQ.CONS.DEL GR.) 01/08/2018 <25 4 - 16 10 4 - 16 10 4 - 16 <5 4 - 16 10 4 - 16 <5 4 - 16 <5 4 - 16 <5 4 - 16 <5 4 - 16 <5 4 - 16 <5 4 - 16 <5 4 - 16 <5 4 - 16 <5 4 - 16 <5 4 - 16 <5 4 - 16 <5 4 - 16 <5 4 - 16

ROSA'  ORTOFRUTTA POGGISANDRI-ACQUA MISTA(P. CROCERONE+ACQ. CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3 29/08/2018 limpido-inodore 1-9 0 1-9 4 1-9 293 1-9 0 1-9 0 1-9 <20 1-9 <0.10 1-9 8 1-9 <0.05 1-9 7.8 1-9 15 1-9 I VALORI DEI PARAMETRI ANALIZZATI SONO CONFORMI AI LIMITI STABILITI DAL D. Lgs. n. 31/2001 e s.m.i. I VALORI DEI PARAMETRI ANALIZZATI SONO CONFORMI AI LIMITI STABILITI DAL D. Lgs. n. 31/2001 e s.m.i.

ROSA'  Q. CREMONA - ACQUA MISTA (P. CAPOLUOGO/P. CROCERONE+CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3 12/09/2018 limpido, inodore 1-9 0 1-9 2 1-9 255 1-9 0 1-9 0 1-9 <20 1-9 <0.10 1-9 4 1-9 <0.05 1-9 7.9 1-9 5 1-9 I VALORI DEI PARAMETRI ANALIZZATI SONO CONFORMI AI LIMITI STABILITI DAL D. Lgs. n. 31/2001 e s.m.i. I VALORI DEI PARAMETRI ANALIZZATI SONO CONFORMI AI LIMITI STABILITI DAL D. Lgs. n. 31/2001 e s.m.i.

ROSA'  PIZZERIA AI BAGGI - ACQUA MISTA (P. TRAVETTORE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P.S. CROCE 3 19/09/2018 limpido-inodore 1-9 0 1-9 4 1-9 314 1-9 0 1-9 0 1-9 <20 1-9 <0.10 1-9 10 1-9 <0.05 1-9 7.9 1-9 18 1-9 I VALORI DEI PARAMETRI ANALIZZATI SONO CONFORMI AI LIMITI STABILITI DAL D. Lgs. n. 31/2001 e s.m.i. I VALORI DEI PARAMETRI ANALIZZATI SONO CONFORMI AI LIMITI STABILITI DAL D. Lgs. n. 31/2001 e s.m.i.

ROSA'  SCUOLA MATERNA NS DI LOURDES - ACQUA MISTA (P.S. PIETRO+ACQ. CONS. DEL GR.) 19/09/2018 limpido-inodore 1-9 0 1-9 2 1-9 248 1-9 0 1-9 0 1-9 <20 1-9 <0.10 1-9 4 1-9 <0.05 1-9 7.8 1-9 7 1-9 I VALORI DEI PARAMETRI ANALIZZATI SONO CONFORMI AI LIMITI STABILITI DAL D. Lgs. n. 31/2001 e s.m.i. I VALORI DEI PARAMETRI ANALIZZATI SONO CONFORMI AI LIMITI STABILITI DAL D. Lgs. n. 31/2001 e s.m.i.

ROSA'  BAR NEW JO-KER - ACQUA MISTA(P. CROCERONE+ACQ.CONS.DEL GR.)P. S. CROCE 3 07/11/2018 <0.05 <1-6 <0.03 <1-6 <0.05 <1-6 <2 <1-6 <0.05 <1-6 <2 <1-6 <2 <1-6 limpido-inodore <1-6 <0.05 <1-6 37 <1-6 0 <1-6 <1 <1-6 <0.010 <1-6 <0.010 <1-6 <0.010 <1-6 <0.010 <1-6 <0.05 <1-6 <0.05 <1-6 <1.0 <1-6 <0.5 <1-6 57.3 <1-6 <0.05 <1-6 <0.05 <1-6 <0.05 <1-6 <10 <1-6 <0.05 <1-6 <1.0 <1-6 5 <1-6 <0.10 <1-6 0 <1-6 <1.0 <1-6 313 <1-6 3 <1-6 <5 <1-6 <0.05 <1-6 <0.05 <1-6 <0.05 <1-6 <1.0 <1-6 <1.0 <1-6 <0.03 <1-6 20.0 <1-6 <0.05 <1-6 <0.05 <1-6 0 <1-6 <0.03 <1-6 <0.05 <1-6 <0.05 <1-6 0 <1-6 <20 <1-6 <0.10 <1-6 <0.010 <1-6 <0.10 <1-6 <0.05 <1-6 <0.05 <1-6 13.8 <1-6 <0.05 <1-6 <1 <1-6 <1 <1-6 <0.05 <1-6 <0.05 <1-6 <0.05 <1-6 <5 <1-6 10 <1-6 <0.05 <1-6 <0.5 <1-6 <0.05 <1-6 <0.05 <1-6 7.7 <1-6 <2 <1-6 <1 <1-6 <0.05 <1-6 0 <1-6 7 <1-6 Assente <1-6 <2 <1-6 <0.05 <1-6 3.2 <1-6 16 <1-6 0 <1-6 <0.05 <1-6 <0.05 <1-6 <1.0 <1-6 <1.0 <1-6 <1.0 <1-6 <1.0 <1-6 <1.0 <1-6 <0.05 <1-6 <2 <1-6 <30 <1-6 <1.0 <1-6 <0.1 <1-6 I VALORI DEI PARAMETRI ANALIZZATI SONO CONFORMI AI LIMITI STABILITI DAL D. Lgs. n. 31/2001 e s.m.i. I VALORI DEI PARAMETRI ANALIZZATI SONO CONFORMI AI LIMITI STABILITI DAL D. Lgs. n. 31/2001 e s.m.i.

ROSA'  BAR NEW JO-KER - ACQUA MISTA(P. CROCERONE+ACQ.CONS.DEL GR.)P. S. CROCE 3 07/11/2018 <25 <1-6 <5 <1-6 <5 <1-6 <5 <1-6 <5 <1-6 <5 <1-6 <5 <1-6 <5 <1-6 <5 <1-6 <5 <1-6 <5 <1-6 <5 <1-6 <5 <1-6 <5 <1-6 <5 <1-6 <5 <1-6

ROSA'  Q. CREMONA - ACQUA MISTA (P. CAPOLUOGO/P. CROCERONE+CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3 07/11/2018 <0.05 <1-6 <0.03 <1-6 <0.05 <1-6 <2 <1-6 <0.05 <1-6 <2 <1-6 <2 <1-6 limpido-inodore <1-6 <0.05 <1-6 48 <1-6 0 <1-6 <1 <1-6 <0.010 <1-6 <0.010 <1-6 <0.010 <1-6 <0.010 <1-6 <0.05 <1-6 <0.05 <1-6 <1.0 <1-6 <0.5 <1-6 60.2 <1-6 <0.05 <1-6 <0.05 <1-6 <0.05 <1-6 <10 <1-6 <0.05 <1-6 <1.0 <1-6 11 <1-6 <0.10 <1-6 0 <1-6 <1.0 <1-6 343 <1-6 <1 <1-6 <5 <1-6 <0.05 <1-6 <0.05 <1-6 <0.05 <1-6 <1.0 <1-6 <1.0 <1-6 <0.03 <1-6 21.0 <1-6 <0.05 <1-6 <0.05 <1-6 0 <1-6 <0.03 <1-6 <0.05 <1-6 <0.05 <1-6 0 <1-6 <20 <1-6 <0.10 <1-6 <0.010 <1-6 <0.10 <1-6 <0.05 <1-6 <0.05 <1-6 15.5 <1-6 <0.05 <1-6 4 <1-6 <1 <1-6 <0.05 <1-6 <0.05 <1-6 <0.05 <1-6 <5 <1-6 11 <1-6 <0.05 <1-6 <0.5 <1-6 <0.05 <1-6 <0.05 <1-6 7.6 <1-6 <2 <1-6 1.2 <1-6 <0.05 <1-6 0 <1-6 3 <1-6 Assente <1-6 <2 <1-6 <0.05 <1-6 6.5 <1-6 18 <1-6 0 <1-6 <0.05 <1-6 <0.05 <1-6 <1.0 <1-6 <1.0 <1-6 <1.0 <1-6 <1.0 <1-6 <1.0 <1-6 <0.05 <1-6 <2 <1-6 <30 <1-6 <1.0 <1-6 <0.1 <1-6 I VALORI DEI PARAMETRI ANALIZZATI SONO CONFORMI AI LIMITI STABILITI DAL D. Lgs. n. 31/2001 e s.m.i. I VALORI DEI PARAMETRI ANALIZZATI SONO CONFORMI AI LIMITI STABILITI DAL D. Lgs. n. 31/2001 e s.m.i.

ROSA'  PIZZERIA AI BAGGI - ACQUA MISTA (P. TRAVETTORE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P.S. CROCE 3 05/12/2018 limpido-inodore 1-9 0 1-9 5 1-9 287 1-9 0 1-9 0 1-9 <20 1-9 <0.10 1-9 8 1-9 <0.05 1-9 7.7 1-9 17 1-9 I VALORI DEI PARAMETRI ANALIZZATI SONO CONFORMI AI LIMITI STABILITI DAL D. Lgs. n. 31/2001 e s.m.i. I VALORI DEI PARAMETRI ANALIZZATI SONO CONFORMI AI LIMITI STABILITI DAL D. Lgs. n. 31/2001 e s.m.i.

ROSA'  BAR PASTICCERIA SACCONE-ACQUA MISTA(P. CAPOLUOGO+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3 05/12/2018 limpido-inodore 1-9 0 1-9 2 1-9 232 1-9 0 1-9 0 1-9 <20 1-9 <0.10 1-9 4 1-9 <0.05 1-9 7.9 1-9 4 1-9 I VALORI DEI PARAMETRI ANALIZZATI SONO CONFORMI AI LIMITI STABILITI DAL D. Lgs. n. 31/2001 e s.m.i. I VALORI DEI PARAMETRI ANALIZZATI SONO CONFORMI AI LIMITI STABILITI DAL D. Lgs. n. 31/2001 e s.m.i.
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 I valori delle sostanze perfluoroalchiliche riscontrati rientrano nei valori provvisori di performance (obiettivo) stabiliti 
dalla DGRV n. 1590 del  03/10/2017

limpido, inodore 14.1-
35.2

limpido, inodore 14.1-
35.2

limpido-inodore 14.1-
35.2

limpido-inodore 14.1-
35.2

 I valori delle sostanze perfluoroalchiliche riscontrati rientrano nei valori provvisori di performance (obiettivo) stabiliti 
dalla DGRV n. 1590 del  03/10/2017

limpido-inodore 68.2-
135.4

 I valori delle sostanze perfluoroalchiliche riscontrati rientrano nei valori provvisori di performance (obiettivo) stabiliti 
dalla DGRV n. 1590 del  03/10/2017

 I valori delle sostanze perfluoroalchiliche riscontrati rientrano nei valori provvisori di performance (obiettivo) stabiliti 
dalla DGRV n. 1590 del  03/10/2017
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